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 Szanowni Lokatorzy, 

Po przeprowadzonym przeglądzie technicznym instalacji kominowych  

i wentylacyjnych w naszych budynkach kominiarze zwrócili uwagę na kilka 

istotnych nieprawidłowości, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa 

mieszkańców. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami 

ekspertów, prosimy o pilne dostosowanie się do poniższych wskazówek, których 

wykonanie leży po stronie lokatora. Zachowanie odpowiednich norm 

technicznych ma na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa, 

komfortu oraz zdrowia wszystkich osób przebywających w budynku. 

1. Zabudowane piecyki gazowe 

W trakcie przeglądu kominiarze zauważyli, że niektóre piecyki gazowe zostały 

zabudowane w sposób uniemożliwiający swobodny przepływ powietrza oraz 

prawidłowe funkcjonowanie urządzeń grzewczych. Tego rodzaju zabudowa może 

prowadzić do nagromadzenia niebezpiecznych gazów, takich jak tlenek węgla, 

które stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. 

Zalecenie: Prosimy o natychmiastowe usunięcie wszelkich przeszkód, które 

blokują dostęp powietrza do piecyków gazowych oraz umożliwiają ich 

prawidłowe funkcjonowanie. Zabudowa powinna być zgodna z normami 

technicznymi oraz wymaganiami producentów urządzeń grzewczych. 

2. Brak nawietrzaków 

Kolejnym problemem, który został zgłoszony przez kominiarzy, jest brak 

odpowiednich nawietrzaków w mieszkaniach, w których zainstalowane są 

urządzenia gazowe (piecyki). Nawietrzaki są niezbędne do zapewnienia 

odpowiedniej wentylacji, która umożliwia prawidłowe spalanie gazu, skuteczne 

odprowadzanie spalin oraz prawidłowej pracy czujnika czadu. (Łazienkowy 

piecyk gazowy do spalenia 1m3 gazu potrzebuje ok. 14m3 powietrza) 

Zalecenie: Każde mieszkanie, w którym znajduje się piecyk gazowy, powinno 

być wyposażone w nawietrzak. Prosimy o zainstalowanie odpowiednich urządzeń 

wentylacyjnych w oknach, które zapewnią dostateczny dopływ świeżego 

powietrza. Jednocześnie przypominamy że dofinansowujemy koszt montażu 

nawietrzaka w wysokości 100 zł/sztukę 
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3. Nieprawidłowe kratki wywiewne w drzwiach łazienkowych 

W trakcie przeglądu wykryto również nieprawidłowości związane z kratkami 

wywiewnymi w drzwiach łazienkowych. Kratki te odgrywają kluczową rolę w 

zapewnieniu odpowiedniej wentylacji pomieszczeń sanitarnych, szczególnie 

w łazienkach, gdzie wytwarza się duża wilgoć. Nieprawidłowe lub zatkane kratki 

prowadzą do problemów z cyrkulacją powietrza, które zwiększają ryzyko 

wystąpienia pleśni, grzybów i gromadzenie się tlenku węgla podczas kąpieli. 

Zalecenie: Prosimy o sprawdzenie, czy kratki wentylacyjne w drzwiach są 

drożne, niezatkane i posiadają wymiar 220 cm2. Należy je regularnie czyścić oraz 

zapewnić, by ich wielkość i umiejscowienie były zgodne z wymaganiami 

przepisów. 

4. Wentylatory mechaniczne w przewodach kominowych 

Kominiarze zwrócili również uwagę na stosowanie wentylatorów mechanicznych 

w przewodach kominowych. Tego typu urządzenia, są niezgodnie z zaleceniami 

i mogą powodować niewłaściwe ciśnienie w przewodach kominowych, co 

skutkuje problemami z cyrkulacją powietrza. 

Zalecenie: Zaleca się usunięcie wentylatorów mechanicznych z przewodów 

kominowych. 

Dlaczego te zmiany są ważne? 

Zalecenia kominiarzy mają na celu zapewnienie odpowiednich warunków 

bezpieczeństwa, a także poprawę jakości wentylacji i odprowadzania spalin. 

Zaniedbanie tych kwestii może prowadzić do poważnych zagrożeń, takich jak 

zatrucie tlenkiem węgla, pożar, uszkodzenie urządzeń grzewczych czy 

wystąpienie problemów zdrowotnych związanych z niewłaściwą wentylacją. 

Dostosowanie się do tych zaleceń nie tylko pomoże uniknąć zagrożeń, ale 

również poprawi komfort życia w naszych mieszkaniach. W przypadku 

jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z administracją 

spółdzielni, która udzieli dalszych informacji i wsparcia. 

Dziękujemy za współpracę i zrozumienie. 
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